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Abstrak –  Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang selalu mengalami peningkatan 

penduduk sebesar 9,96% tiap tahunnya. Bertambahnya jumlah penduduk juga menyebabkan 
bertambahnya jumlah sampah. Potensi sampah di Kota Pekanbaru dapat mencapai nilai sebesar 378,07 

ton/hari dengan komposisi sampah anorganik sebesar 44%. Sampah anorganik yang dihasilkan 

berpotensi sangat besar apabila dikonversi menjadi energi listrik menggunakan konversi termokimia 

gasifikasi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu merancang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 

serta menganalisa perancangan dari aspek ekonomi. Penelitian ini dapat menghasilkan perancangan 11 

unit gasifier dengan masing-masing unit dapat menghasilkan energi listrik sebesar  4584,58 kW atau 

39,06 MWh/tahun listrik. Analisa ekonomi dilakukan menggunakan metode Life Cycle Cost (LCC) 

menghasilkan Net Preset Value (NPV) sebesar Rp 9,481,791,769,570, Internal Rate of Return bernilai 

10,92 % dan waktu pengembalian modal selama 12,86 tahun biaya produksi listrik dari perancangan 

PLTSa sebesar Rp. 765,8/kWh.  

 
Kata Kunci :Analisa Ekonomi, Biomassa, Gasifikasi, Perancangan, Sampah Anorganik. 

 

 

Abstract –  Pekanbaru citizens can produced waste of 378,07 ton / day with composition of inorganic 

waste by 44%. The inorganic waste have potentially very large when converted into electricity using 

thermochemical gasification conversion.. Pekanbaru increasing electricity demand by 9.96%. Therefore, 

the using of inorganic waste as fuel for power plants need to be explored. The purpose of this study was 

to designed of Municipal solid waste power plant from inorganic waste in the city of Pekanbaru  and 

economic aspects from the designed. This study Resulted of 11 gasifier units with each unit can produced 

electrical energy equal to 4584,58 kW or 39,06 MWh / year of electricity. Economic analysis conducted 

using Life Cycle Cost (LCC) method resulted in Net Preset Value (NPV) of Rp 9,481,791,769,570, 

Internal Rate of Return was 10,92 % and payback period of 12,86 years of electricity production cost 
from the designed  Rp. 765,8 / kWh. 

 

Keywords :   Biomass, Design, Economic Analyze, Gasification, Inorganic Waste.  

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara ke-5 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yaitu 
sebesar 258 juta jiwa setelah China, India, Uni Eropa, dan Amerika. Diperkirakan jumlah 

penduduk Indonesia akan terus meningkat sebanyak 52%. Sejalan dengan peningkatan jumlah 
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penduduk maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah konsumsi energi. Peran 

energi sangat penting bagi kehidupan manusia seperti untuk bahan bakar pada kendaraan dan 

untuk pembangkitan listrik, maka dapat diartikan bahwa semakin maju sebuah negara maka 
semakin maju pula teknologi yang digunakan dan semakin banyak energi yang dibutuhkan [5]. 

Meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya berdampak pada jumlah konsumsi energi 

tetapi juga meningkatnya volume sampah, banyaknya sampah yang dhasilkan oleh masyarakat 

baik dari sektor rumah tangga maupun industri tidak diiringi oleh pengolahan yang baik 
sehingga membuat sampah meumpuk di Tempat Pembuangan Sampah atau TPA. Banyaknya 

jumlah tumpukan sampah tentu berdampak pada kesehatan dan lingkungan. 

Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang selalu mengalami 
peningkatan penduduk tiap tahunnya, tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah 

penduduk Pekanbaru meningkat sekitar 100 ribu jiwa dari jumlah 897.680 jiwa pada tahun 2010 

meningkat menjadi 1.046,566 jiwa pada tahun 2016 [2]. 

Dengan meningkatnya jumlah penduduk kebutuhan akan listrik tentu meningkat, 
tercatat pada tahun 2015 jumlah kebutuhan listrik di Pekanbaru sebesar 1899,99 GWh dan akan 

terus tumbuh sebesar 446,62 GWh pada tahun 2024 dengan beban puncak pada tahun 2015 

sebesar 281,68 MW dan akan terus tumbuh menjadi 662,18 MW pada tahun 2024 [2]. 
Dan dengan jumlah penduduk 1.046,566 jiwa, penduduk Pekanbaru dapat menghasilkan 

332,54 ton/hari sampah jadi rata-rata sampah yang dihasilkan yaitu 0.3 kg/orang/hari. Dengan 

perbandingan 56% sampah organik dan 44% sampah anorganik atau berjumlah 186,21 ton/hari 
sampah organik dan 146,31 ton/hari sampah anorganik [5]. 

 Pihak pemerintah kota Pekanbaru melalui pengelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

sebenarnya telah melakukan pengolahan pada sampah yang terdapat di TPA Muara Fajar namun 

pengolahan terbatas pada sampah organik dengan pengolahan bank sampah dan rumah kompos 
dengan jumlah sampah yang diolah sebesar 1,5 – 1,9 ton/hari. Sementara sampah anorganik 

tidak mengalami pengolahan. Padahal seperti yang kita ketahui apabila tidak dilakukan 

pengolahan atau pemanfatan jenis sampah anorganik akan berbahaya bagi lingkungan karena 
jenis sampah ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengurai sempurna. Dengan 

kurangnya pemanfaatan  dari pihak pengelola TPA Muara Fajar sebernarnya jenis sampah 

anorganik di Pekanbaru yang memiliki jumlah sebesar 146,31 ton/hari memiliki potensi yang 
sangat besar apabila di konversi menjadi energi listrik. 

Mengkonversi sampah menjadi listrik dengan sistem termokimia dapat dibagi menjadi 

dua teknologi yaitu pembakaran langsung dan gasifikasi. Pembakaran langsung yaitu 

pembakaran sejumlah sampah yang digunakan untuk pemanasan boiler selanjutnya 
menghasilkan steam yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Sedangkan gasifikasi yaitu 

proses konversi bahan bakar yang mengandung karbon menjadi gas mempan bakar seperti 

campuran karbon monoksida (CO), Hidrogen (H2), dan Methan (CH4) yang juga biasa disebut 
dengan nama syngas atau sintetik gas yang dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit 

listrik, komposisi gas ini bergantung dari unsur dari suatu biomassa. 

 Teknologi pembakaran gasifikasi merupakan suatu teknologi bersih dibandingkan 

dengan pembakaran langsung karena pembakaran secara gasifikasi terjadi pada sebuah reaktor 
tertutup menyebabkan polusi dari pembakaran tidak terlepas bebas di udara dan sisa akhir dari 

proses pengolahannya sebagian berupa sistetik gas (syngas) serta kerak logam yang bukan 

bahan berbahaya beracun (B3), sedangkan pembakaran dengan boiler polusi dari proses 
pembakarannya langsung dilepaskan ke udara. 

Oleh karena itu berdasarkan besarnya potensi energi listrik yang dihasilkan oleh sampah 

anorganik dengan mengunakan metode konversi termokimia dan amannya metode konversi ini 
bagi lingkungan maka perlu adanya pengaplikasian dalam pemanfaatan energi yang tepat. Salah 

satu pengaplikasiaanya yaitu dengan perancangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). 

Dengan memanfaatkan sampah anorganik yang terdapat pada tempat pembuangan sampah akhir 

TPA Muara Fajar diharapkan dapat menutupi jumlah kekurangan energi yang disebabkan 
meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Pekanbaru. 
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Berdasarkan penjelasan di atas untuk mengatasi masalah semakin menipis nya 

ketersedian listrik yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk serta pengolahan sampah 

anorganik yang belum maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “ Perancangan 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Di Kota Pekanbaru. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut yaitu: 

Mulai

Studi Literatur

Pengumpulan Data:

1. Total Jumlah Sampah di TPA Muara Fajar

2. Analisa Untimate, Ultimate dan Kandungan Syngass pada Sampah

Perancangan Manual Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Analisa Hasil Perancangan

Apakah Perancangan PLTSa Layak ?

TIdak

Kesimpulan dan Saran

Ya

Selesai

Analisa dari Aspek Teknis

1. Sizing of The Engine

2. Sizing of Gasifier

3. Sizing of Gas Cleaning System

Analisa dari Aspek Ekonomi

1. Analisa Ekonomi ( Biaya Investasi, O&M dan

     Komponen Pendapatan

2. Analisa Finansial (NPV, IRR, PBP)

 
Gambar 1 Diagram Tahapan Peneltian 

 

Berdasarkan diagram di atas, tahapan penelitian terdiri dari: 

1. Studi literatur 

Beberapa teori pendukung yang akan digunakan  pada penelitian  ini antara lain 

kandungan proximate pada sampah anoganik, gasifikasi ,faktor-faktor yang mempengaruhi 
gasifikasi, perhitungan dasar gasifikasi,  jenis-jenis reaktor gasifier, komponen-komponen pada 

gasifier. Studi literatur dilakukan untuk membantu mengetahui data apa saja yang akan 

diperlukan dalam penelitian  serta bagaimana cara pengolahan data tesebut.   

 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data pendukung untuk melakukan analisis 

tentang pemanfaatan sampah anorganik di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru yang 
digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga sampah. Data yang akan 

dibutuhkan antara lain: 
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1. Data pendukung mengenai potensi jumlah timbulan sampahdi TPA Muara Fajar 

Kota Pekanbaru  sebagai studi kasus bahan acuan  perhitungan pembangkitan energi 

listrik. 
2. Data mengenai komposisi sampah yang ada di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru 

sehingga didapatkan jumlah potensi sampah anorganik. 

3. Data-data literatur mengenai teori-teori analisa konversi termokimia gasifikasi dari 

sampah menjadi energi listrik 
4. Data nilai kandungan Proximate, Ultimate dan Komposisi Syngas pada sampah 

 

3. Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Secara Manual 
Pada penelitian ini dilakukan dilakukan peracangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 

(PLTSa) berdasarkan aspek teknik dan ekonomi. 

 

 Aspek Teknis 
Adapun Beberapa Parameter aspek teknik yang dihitung pada perancangan Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah sebagai berikut: 

1. Sizing of Engine, Pada tahapan ini menentuan ukuran gas engine yang digunakan 
serta dilalukan perhitungan output energi dari perancangan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa). 

2. Sizing Of Gasifier, Pada tahapan ini dilakukan perhitungan parameter-parameter 
dan ukuran Reaktor Gasifier. Pada penelitian ini jenis gasifier yang digunakan yaitu 

gasifier downdraft karena pada jenis gasifier ini merupakan pilihan terbaik dalam 

penguaan gas engine. Jenis gasifier downdraft sendiri memiliki range output energi 

sebesar 10 kW- 2 MW .  
3. Sizing of Gas Cleaning Sytem, Pada tahapan ini dilakukan perancangan unit 

permbersih gas untuk menentukan ukuran serta parameter-prameter dalam unit 

pembersih gas.  

Aspek Ekonomi 
1. Life Cycle Cost Analysis (LCCA) merupakan analisa biaya menggunakan metode 

life cycle cost analysis (LCCA) terdiri dari biaya investasi awal pembangkitan, 

biaya operasional pemeliharaan (O&M) selama umur proyek yaitu 25 tahun.  

2. Net Preset Value (NPV) merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang 

telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai 
diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada 

masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Untuk menghitung NPV 

diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan 
serta perkiraan manfaat/benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi perhitungan 

NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Jika nilai NPV 

positif atau besar dari nol maka investasi dikatakan layak dan sebaliknya apabila 
nilai NPV negatif atau kecil dari nol maka investasi tidak boleh dilakukan.  

3. Internal Rate of Return (IRR) merupakan nilai discount rate yang membuat nilai 

NPV suatu proyek sama dengan nol. Berdasarkan perhitungan IRR, apabila nilai 

IRR lebih besar daripada tingkat suku bunga relevan (tingkat keuntungan yang 
disyaratkan), maka investasi dikatakan menguntungkan. Sebaliknya jika nilai IRR 

lebih kecil tingkat bunga relevan maka investasi dikatakan merugikan dan tidak 

layak untuk dilaksanakan.  
4. Pay Back Period (PBP) merupakan jangka waktu pengembalian investasi yang 

dikeluarkan melalui keuntungan – keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek 

Masa pengembalian investasi tercapai saat nilai NPV kumulatif berubah dari negatif 

menjadi positif. PBP dihitung setelah terlebih dahulu mendiskonkan nilai 
pendapatan bersih, kemudian perhitungan nilai pendapatan bersih dilakukan secara 
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kumulatif dari tahun ke tahun. Pada saat pendapatan bersih bernilai positif maka 

pada saat itu investasi sudah kembali. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Perhitungan dan Analisis Aspek Teknis 

Rangkuman dari perhitungan analisa dari aspek teknis Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah (PLTSa) dari sampah anorganik di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 3.1  
 

Tabel 1 Hasil Perhitungan Analisa Teknis 

No Deskripsi Simbol Hasil Satuan 

Sizing Of Engine 

1 Low Heating Value Gas  6,642 MJ/Nm3 

2 Maximum air-producer gas intake Vag 0,885 m3 /s 

3 Maximum Real Producer Gas Intake Vnge 0,421 m3 /s 

4 Real Produce Gas Intake V’ge 0,337 m3 /s 

5 Normal Volume Rate of Producer Gas Vge 0,343 Nm3/s 

6 Termal Power Pg 2270 kW 

7 The Maximum Mechanical Output Pm 978,37 kW 

8 The Maximum Electrical Output Pe 416,78 kW 

Sizing of Gasifier 

8 Thermal Power Consumption (Full Load) Pg  3242,85 kW 

9 LHV (Low Heating Value)  18428,76 kj/kg 

10 Biomass Consumption mg 0,176 kg/s 

11 Specific Fuel Consumption sfc 1,52 kg/kWh 

12 Mass flow of MSW mt 1,92 kg/s 

13 Gas Production From Gasifier Vgg 1,32 Nm3/s 

14 Specific Gasification Rate SGR 1218,46 kg/h m2 

15 Total Number of Gasifier ng 11  

16 Cross Sectional Area Ah 0.528 m2 

17 Diameter of air inlet dt 818 mm 

18 Tinggi dari Nozzle plane H 40 cm 

19 diameter of fire box dr 1,71 m 

20 Nozzle diameter dn 79,3 mm 
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22 Diameter Gasifier D 4,97 m 

23  H 8,2 m 

Sizing of Gas Cleaning System ( Cyclone) 

24 Volume Flow Rate Vc  Nilai Satuan 

25 Gas Velocity Vgd 1,14 m3/s 

26 Diameter inlet cyclone Bc 65,1 m/s 

27 Diameter gas outlet De 15 cm 

28 Tinggi dari inlet cyclone Hc 30 cm 

29 Timggi cyclone Lc 30 cm 

30 Tinggi antara gas inlet dan outlet Sc 120 cm 

31 Tinggi cyclone Zc 7,5 cm 

32 Diameter outlet dust Je 120 cm 

33 Cyclone Inlet Velocity Vic 15 cm 

Sizing of Gas Cleaning System ( Venturi Scrubber) 

34 Nilai Kapasitas  1908 / 1476 m3/ h 

35 Inlet X Outlet  13 x 13  

36 Separation diameter B 1,118 m 

37 Separation C1 1,981 m 

38 Vent C2 2,002 m 

39 Tinggi keseluruhan Vent C3 2,189 m 

40 Tinggi keseluruhan C4 2,387 m 

41 Lebar keseluruhan D 2,019 m 

42 Lebar dari venturi E 0,711 m 

43 Separation cone F 0,394 m 

44 Pipa hisap G 0,076 m 

45 Pipa air H 0,050 m 

46 Venturi depth J 0,431 m 

Sizing of Gas Cleaning System ( Pump of Venturi Scrubber) 

47 Water Flow Rate QL 0,0035 m3/s 
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48 Water Velocity Vw 1,78 m / s 

49 Density dari air w 976,78  

50 Kinematic Velocity V 1,001 m2 /s 

51 Bilangan Reynolds Re 89  

52 Friction Factor f 0,71  

53 Frictional Preasure Drop Pff 109575,18 N/m2 

54 Pump Power PPump 767,02 kW 

Sizing of Gas Cleaning System ( Fine Filter) 

55 Velocity Dari Gas Pada Fine Filter Vgf 0,05 m/s 

56 Diameter Of Filter Df 2,93 M 

Sizing of Gas Cleaning System ( Bag House) 

57 Gross Cloth Area Ac 112333 cm2 

58 The bag Height Hcb 1173,80 Cm 

 

 

Gas Engine 

1 Jenis Gas Engine  TCG 2020 V16  

2 Bahan Bakar  Syngass  

3 Electrical Output Pout 1560 Kw 

4 Electrical Efficiency ήel 42,6 % 

5 Frekuensi  50 Hz 

6 Jumlah Gas Engine  11 Unit 

7 Produksi Listrik Harian  E 110,029.92 kWh/hari 

8 Produksi Listrik Tahunan Ey 39,060,621.6 kWh/tahun 

9 Hari Operasi  355 Hari 

10 Total Kapasitas Produksi Listrik  Pel 4584.58 kW 

  

 Dari hasil perhitungan teknis pembangkit listrik tenaga sampah di Pekanbaru (PLTSa) 

meghsasilkan energi sebesar 416,78 kW atau sebesar 39,06 GWh/tahun listrik ini dapat 
mencukupi 2% dari total kebutuhan energi listrik di pekanbaru, walaupun hanya memenuhi 

sedikit dari total kebutuhan energi listrik namun perlu di ingat bahwa PLTSa tergolong sebagai 

Renewable energy yang ketersediaan bahan bakunya selalu ada, mengingat pada saat ini kita 

sedang menghadapi krisis energi maka pembangunan PLTSa dapat dipertimbagkan.  
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 Hasil Perhitungan dan Analisis Aspek Ekonomi 

Berikut ialah rangkuman dari analisa aspek ekonomi pada PLTSa dari sampah 
Anorganik di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 2 Hasil Perhitungan Aspek Ekonomi 

 

Analisis ekonomi dari perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 
menunjukkan bahwa pembangunan PLTSa layak dilakukan karena NPV dari berjumlah Rp. 

9.481.791.769.570 menunjukan nilai yang lebih besar dari 0, IRR juga menunjukkan nilai lebih 

besar dari 0 yaitu sebesar 10,29%, dan PBP bernilai 12,86 tahun menunjukkan kurang dari umur 

proyek selama 25 tahun. 

 

4.  Kesimpulan 

Melalui Konversi Termokimia Gasifikasi dengan menggunakan jenis gasifier 
Downdraft, sampah anorganik di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru dapat dimanfaatkan 

menjadi energi listrik dengan 166,350 Kg/hari menghasilkan potensi energi listrik sebesar 

110,029.92 kWh/hari potensi tersebut mempunyai daya listrik sebesar 4584,58 kW. 
Pengkonversian sampah anorganik menjadi bahan baku dari PLTSa dengan asumsi nilai 

ekonomi investasi utilitas selama 25 tahun dan tingkat suku bungan sebesar 8% arus kas bersih 

yang didapat sebesar Rp. 26,761,821,513/tahun dengan biaya produksi energi sebesar Rp. 

765,8/kWh. Hasil dari analisa kelayakan finansial di peroleh nilai NPV sebesar Rp. 
9.481,791,769,570, IRR sebesar 10,92% dan PBP selama 12,86 tahun. 
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